Abgasmessprotokoll DIM AG CH 4435 Niederdorf
CH 1000 Lausanne 26

DIESELMOTOREN AG MOTEURS DIESEL SA.

Auftrags - Nr.: 166.2646.58608 Brennstoff: Kldrgas
Anlage: ARA Untermarch, Lachen Betriebsstunden Motor: 27 272
% Motortyp: BHKW MWM GM 234 V-8 Starts: 1 982
< | Betriebsstunden A-Sonde: Oxymat Betriebsstunden A-Motor: 27 212
Mess-/Gassentnahmestelle: am EMPA Stutzen
Abgastemperatur: TL °C VL n. Mot. 450 °C Sauerstoffkurve
TL °CVL °C KG KG
Abgasgegendruck: 770 mmWS 25kW 55 O)mV 70kW 6,2 O/mV
35kW 5,5 Oi/mV 75kW 6,3 Oo/mV
Leistungsabgabe: TL44 / 59 kW VL76 kW 40kW 5,7 Oz/mV 80kW 6,3 Oz/mV
wahrend der Messung. 45kW 5,7 Oo/mV 85kW 6,4 Oz/mV
Brennstoffleistung: kW 50 kW 5,9 Oa/mV 90kW 6,5 Oz/mV
Messtellentemperatur: 400 °C 55kW 6,0 Oz/imV 95kW 6,5 O/mV
Temp. Heizschlauch: 160 °C 60 kW 6,0 Oa/mV 100kW 6,5 Ox/mV
o | Durchflussmenge Messgas: 7,0 I/min 65kW 6,2 Ox/mV 110kW 6,5 Oa/mV
Gemessene Werte von DIMAG (gleicher Messbereich wie Kalibrierung)
A-Fenstermitte: 5,9/6,0/6,3 02 Vol. % mV A-Fensterbreite: +/- 0,1 02 Vol. % mV
Grenzwerte + 10% nach LRV /TA Luft
NOyx Messdauer Mittelw.: TL 246 / 269 VL257mgINm bei 5% O 400 mgINm bei 5% O,
CO Messdauer Mittelw.: TL 676 / 596 VL586mgINm bei 5% O, 650 mgle bei 5% O,
0O, Messdauer Mittelw.: TL 6,0/6,2 VL 6,5 Vol%
Totale Messdauer: 4 h Spezielle Bedingungen:
andere Messparameter:
Gasverbrauch: m’fh = Nm’h
P Garantaewerte DIMAG letzte Messunzq 27.9.93 verwendetes Messverfahren
@ [NOx 400 mgle bei 5% 0, | NOyx 81 mg!Nrn bei 5% O, NOy NDIR
g(co 650 mgINm bei5% 0, |CO 637 rngINm bei5% 0, [CO NDIR
HC ——- mgle bei 5% O, HC —- mgINm bei 5% O (o) Paramagnetisch
2 | Kalibrierung vor Messung: NO 250 ppm CO 248 ppm N, 0 ppm 0, 6,50 Vol%
£ | Kontrolimessung: NO 246 ppm CO 242 ppm N, -2 ppm 0, 6,62 Vol%
g
5 | Messbereich: (NO 0 - 500 ppm) Bemerkungen:
8 (CO 0 - 1000 ppm)
2 | Fehler Kalibriergas: CONO+2% 0,+2% N,+2%
Messung: 19058 ¥ 01 Volllast 10.40 bis 11.30 / Teillast (normale Betriebslast) 11.46 bis 12.20
8 | Kuhiwassertemperatur: Eintritt 77°C / Austritt 80°C
5 | Heizwassertemperatur: Eintritt 75°C / Austritt 79°C
S | Kapseltemperatur 34 °C
§ Oeldruck 5,0 bar
2
2
=]
]
- Teillast kW 44 12.25 bis 13.00

Datum: 719.5.98 Fur Messung verantwortlich: E. Marbach Unterschrift: W
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ARA Untermarch, Lachen SZ BHKW MWM GM 234 V-8
19.05.98 10.40 - 11.30
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ARA Untermarch, Lachen SZ BHKW MWM GM 234 V-8
19.05.98 11.46 -12.20
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ARA Untermarch, Lachen SZ
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BHKW MWM GM 234 V-8
19.05.98 12.25 - 13.00
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~ Mittelwert O2 tber gariie Messperidde 6,0 Vol%

Mittelwert Leistung Uber ganze Messperiode 44 KW

Mittelwert NOx Uber ganze Messperiode 246 mg/Nm3
Mittelwert CO Uber ganze Messperiode 616 mg/Nm3
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